
Følgebrev til ledningsoplysninger 
 

Tak for din henvendelse. 

 

RAH/MES har følgende bemærkninger til de fremsendte ledningsoplysninger: 

 

Påvisning: 

 

Alt gravearbejde nær elkabler og stationer må ikke påbegyndes, før RAH/MES har 

påvist den nøjagtige placering. 

RAH/MES påviser gratis forsyningskabler, når der skal arbejdes i nærheden af disse. 

Private stikledninger påvises mod betaling. 

 

Forholdsregler ved gravearbejde: 

 

Respektafstanden for arbejde ved elkabler er 1 m til hver side. Skal et kabel krydses, 

skal det graves fri med håndskovl og eventuelt lægges død (spørg RAH/MES, hvornår 

det er nødvendigt på tlf. 97321455/44227777). 

 

Dybder: 

 

10 kV kabler ligger i cirka 0.9 m dybde. 

0.4 kV kabler ligger i cirka 0.7 m dybde. 

Fiberrør ligger i dybder fra 0.7-0.9 m, oftest sammen med et 10 kV kabel. 

Bemærk, at efterfølgende regulering af jorden og f.eks. sandfygning kan betyde, at 

disse dybder ikke overholdes. 

 

Kvaliteten af oplysningerne: 

 

Placeringen af ledningerne er kun orienterende, da nøjagtigheden er varierende. Nogle 

ledninger er målt med stor nøjagtighed, mens andre er digitaliserede fra gamle 

papirplaner med en større usikkerhed til følge. 

Stikledningernes placering er ikke vist korrekt, men angiver kun, fra hvilket skab 

ejendommen er forsynet. Stikledningen er privat ejendom. 

 

Gyldighed: 

 

Ledningsoplysningerne er gyldige 1 måned efter udleveringen. 

 

Levering: 

 

RAH/MES leverer ledningsoplysninger via e-mail. Med e-mail leveres datafilerne 

enten som PDF-, DXF-, DGN eller SHAPE-format. 

 

Har du brug for mere udførlige oplysninger om gravearbejde nær elkabler, så læs den medsendte 

pjece ”Pas på ledningerne og livet”. 

 

RAH/MES kan kontaktes på tlf. 97321455/44227777 eller på E-mail: rah@rah.dk / 

mesnet@mes.dk 
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